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Сформульовано та проаналізовано основні проблеми автоматизації контролю і діагностування техніч-
ного стану аеродромних вогнів у сучасних світлосигнальних системах 
Main problems of monitoring and diagnosis automation of aerodrome lights technical state in modern airfield 
lighting systems are formulated and analyzed.  
Постановка проблеми 
В умовах низьких експлуатаційних мінімумів 
рівень безпеки польотів повітряних кораблів 
(ПК) на етапі візуального пілотування після ви-
соти прийняття рішення визначається правиль-
ним функціонуванням світлосигнальної системи 
аеродрому (ССА).  
Працездатний стан ССА під час зльоту, захо-
ду на посадку, посадки і руління є гарантією 
правильних дій екіпажу ПК навіть у разі відмов 
бортового обладнання. 
Світлосигнальна система аеродрому формує 
світлову картину, інформативність якої визнача-
ється правилом чотирьох «С» – колір, сила світ-
ла, конфігурація і зона поширення світлового 
потоку (в англійському варіанті всі чотири слова 
починаються з літери «С» – color, candelas, 
configuration, coverage) [1]. Оскільки у форму-
ванні світлосигнальної картини беруть участь 
вогні окремих підсистем ССА, то правило чоти-
рьох «С» належать саме до них і порушення ко-
жної зі складових цього правила призводить до 
спотворення візуальної картини і зниження або 
втрати інформативності ССА.  
Зниження інформативності підсистем ССА 
найчастіше спостерігається через відмови дже-
рел світла у вогнях, найменш надійних елемен-
тах у складі підсистеми. Відмови джерел світла 
призводять до відмов аеродромних вогнів, і, як 
наслідок, до порушення правила чотирьох «С», 
зокрема таких його складових, як  сили світла 
вогнів і конфігурація. Для будь-якої підсистеми 
ССА критерієм відмови логічно вважати дві 
ознаки: кількісну і топологічну, тобто кількість 
непрацездатних вогнів у підсистемі і їх взаємне 
розташування [1; 2]. 
Критерії відмови підсистем і ССА в цілому 
науково обґрунтовано і викладено в праці [3]. 
Показники надійності ССА, визначені з викорис-
танням цих критеріїв, показують, що не всі ССА 
здатні забезпечити нормовані рівні безпеки 
польотів на етапі візуального пілотування в умо-
вах експлуатаційних мінімумів аеродрому І, ІІ 
категорій за час між двома плановими візуаль-
ними перевірками ССА. 
Нові ССА закордонного виробництва з дже-
релами світла, що мають середнє напрацювання 
до відмови 1500–3000 год, забезпечують нормо-
вані рівні безпеки польотів за час між двома пла-
новими візуальними перевірками ССА, що ста-
новить навіть не 12, а 18–20 год.  
Розрахунки показників надійності ССА, оцін-
ка їх впливу на рівень безпеки польотів на етапі 
візуального пілотування показують, що ССА 
старого зразка, типу «Свеча-3», що перебувають 
в експлуатації в багатьох регіональних аеродро-
мах України, об'єктивно не здатні забезпечити 
нормований рівень безпеки польотів навіть про-
тягом 4–6 год в умовах експлуатаційних мініму-
мів І–ІІ категорій. Результати математичного мо-
делювання етапу візуального пілотування [3] 
свідчать про те, що одним з можливих і раціона-
льних методів забезпечення надійності ССА ста-
рого зразка є автоматизація контролю і діагнос-
тування аеродромних вогнів у ССА. 
Для нових ССА, з високонадійними елемен-
тами, ситуація зовсім інша. Ті ж розрахунки де-
монструють здатність ССА забезпечувати необ-
хідний рівень безпеки польотів протягом           
18–20 год. Таким чином, використання засобів 
автоматичного контролю джерел світла у вогнях 
нових ССА є більше не засобом забезпечення 
надійності ССА, а підвищенням ефективності її 
технічного обслуговування. Наявність засобів 
автоматичного контролю вогнів ССА дозволяє 
збільшити час між плановими візуальними пере-
вірками і виконувати обслуговування цілеспря-
мовано, тобто тих підсистем, що його потребу-
ють, а тому відкривають перспективи переходу 
на стратегію технічного обслуговування ССА за 
станом з контролем параметрів. 
Сучасні регулятори яскравості обладнані за-
собами автоматичного контролю технічного   




стану вогнів у кабельних лініях і автоматично 
визначають тільки кількість ламп зі зруйнованою 
ниткою розжарення. Слід зазначити, що витрати 
на блоки автоматичного контролю стану вогнів, 
що вбудовуються в регулятори яскравості, ціл-
ком окупаються результатами позитивного      
ефекту. 
Деякі виробники світлосигнального облад-
нання пропонують системи автоматичного діаг-
ностування вогнів у кабельних лініях ССА з ін-
дикацією місцерозташування ламп, що відмови-
ли. Наприклад, ССА нової злітно-посадкової 
смуги аеродрому Бориспіль оснащена подібною 
системою німецького виробництва. Її вартість 
становить до 40 % від вартості самої ССА, а не-
обхідність використання залишається проблема-
тичною, причому проблематичність стосується 
глибини діагностування – тільки кількості або 
кількості і місцерозташування непрацездатних 
вогнів. Зрозуміло, що виробнику завжди вигідно 
продати дорогу систему, що реалізує постійний 
автоматичний контроль і діагностування вогнів у 
ССА.  
Актуальність проблеми полягає в тому, щоб 
одержати відповідь на питання, чи завжди доці-
льно споживачеві придбати і використовувати 
дорогі засоби автоматичного контролю і діагнос-
тування вогнів у ССА. 
Мета статті – обґрунтування потреби в авто-
матизації контролю і глибини діагностування 
аеродромних ССА. 
Основні проблеми автоматизації контролю 
і діагностування технічного стану                   
аеродромних вогнів 
В аеропортах України почався активний про-
цес технічного переоснащення обладнання ССА і 
перед керівництвом багатьох аеропортів постала 
проблема: чи треба застосовувати автоматизова-
ні системи контролю і діагностування аеродром-
них вогнів. 
Однозначно на поставлене питання відповісти 
неможливо без проведення математичного аналі-
зу цієї проблеми.  
Як математичний аналіз пропонується вико-
нувати математичне моделювання етапу візуаль-
ного пілотування з урахуванням індивідуальних 
особливостей аеропорту, таких як інтенсивність 
повітряного руху, показники надійності світло-
сигнального обладнання аеродрому, кліматична 
характеристика аеропорту, що визначає коефіці-
єнт використання ССА і т.ін.  
Будемо досліджувати проблему з використан-
ням моделі, яка дозволяє оцінити вплив показни-
ків надійності ССА на рівень безпеки польотів 
[3], а також розглядати ССА як з урахуванням 
систем автоматизованого контролю вогнів, так і 
без них.  
Загальний вигляд математичної моделі для 



























де Qо.с ПКСА н (t) – імовірність виникнення особли-
вої ситуації на борту ПК через відмову підсисте-
ми ССА за час t = 12 год; РПКкр – імовірність за-
ходу на посадку «критичного» ПК; QПАВ(t) – 
ймовірність відмови підсистеми аеродромних 
вогнів (ПАВ) за час t; QСАК(t) – ймовірність від-
мови системи автоматизованого контролю (САК) 
стану аеродромних вогнів за час t; КГ ПССА (t) – 
нестаціонарний коефіцієнт готовності підсисте-
ми ССА; QПССА(tв.п.), QПССА(tр.) – ймовірності від-
мови підсистеми ССА за час візуального пілоту-
вання і за час руління відповідно; QПЕАВ(t) – імо-
вірність відмови підсистеми електропостачання 
аеродромних вогнів (ПЕАВ) за час t; КСМУ – кое-
фіцієнт, що враховує захід на посадку ПК у 
СМУ, коли обов’язково використовується ССА.  
Математична модель враховує всі ситуації, у 
яких може перебувати ПССА під час виконання 
посадки ПК. Для спрощення моделі вводяться 
обмеження, що не впливають на точність кінце-
вих результатів: 
1. Відмови підсистеми ССА за час візуального 
пілотування і руління настільки малоймовірні 
події, що ними можна знехтувати. 
2. Розглядаються два випадки: підсистема 
ССА має САК стану аеродромних вогнів, і під-
система ССА не має такої системи. 
Для підсистеми ССА, що має систему автома-



























де КАВ(t) – нестаціонарний коефіцієнт аварійного 
використання ПССА, що характеризує ймовір-
ність відмови підсистеми ССА через відмову 
ПАВ за час t; КВП(t) – нестаціонарний коефіцієнт 




вимушеного простою ПССА, характеризує імо-
вірність відмови ПССА через відмову ПЕАВ за 
час t. 
Після простих перетворень формули (2), РПАВн 























Для ПССА, що не має системи автоматизова-
ного контролю технічного стану аеродромних 





















Аналіз моделі показує, що розробляти або ку-
пувати дорогі системи автоматизованого контро-
лю технічного стану аеродромних вогнів з інди-
кацією розташування вогнів, що відмовили, не 
має сенсу. Для нових ССА виграш у надійності 
виявляється мінімальним, а невиправдані витра-
ти на їх розроблення або придбання з наступни-
ми витратами на технічне обслуговування роб-
лять ціну забезпечення надійності максималь-
ною.  
Доцільно контролювати тільки кількість не-
працездатних вогнів, а факт утворення пари се-
ред кількості вогнів, що відмовили, визначати 
математично-ймовірнісним методом.  
Це твердження можна аргументувати ще й 
тим, що не можна розробити систему автомати-
зованого контролю, яка б контролювала всі па-
раметри аеродромного вогню. Адже відмова ае-
родромного вогню може виникнути не тільки 
через відмову джерела світла, а й через відмову 
оптичної системи і механічної конструкції – ар-
матури вогню. Відмова аеродромного вогню че-
рез відмову джерела світла є найбільш імовірною 
причиною відмови, тому система автоматизова-
ного контролю спрямована на контролювання 
саме цього параметра. Однак не можна виключа-
ти факт відмови і з інших причин (неправильне 
орієнтування світлового потоку через вплив зов-
нішніх факторів – снігу, обледеніння, вітру, по-
рушення конструкції вогню і т. ін.), ), тому авто-
матизація контролю технічного стану джерел 
світла у вогнях не виключає періодичного візуа-
льного контролю їх технічного стану через пот-
ребу контролювати механічні й оптичні констру-
кції вогню.  
Не викликає сумнівів, що система автомати-
зованого контролю за визначенням місця розта-
шування непрацездатних вогнів дозволяє зафік-
сувати стан, що передує відмові підсистеми ССА 
як за кількісною ознакою, так і за топологічною. 
Однак реалізація можливості визначення місця 
розташування непрацездатних вогнів більш, ніж 
на два порядки збільшує вартість системи авто-
матизованого контролю. 
На думку автора, вирішити завдання визна-
чення відмови підсистеми вогнів, що має тополо-
гічну ознаку критерію відмови, можна з меншою 
точністю, однак із меншими матеріальними ви-
тратами, імовірнісним методом. Досить підраху-
вати, за якої кількості вогнів, що відмовили, для 
конкретної підсистеми імовірність утворення 
пари (двох суміжних непрацездатних вогнів) стає 
неприпустимою з позицій безпеки польотів,         
і ввести це значення в систему аварійної           
сигналізації. 
Висновки 
1. Результати моделювання етапу візуального 
пілотування свідчать про те, що використання в 
сучасних ССА систем автоматизованого контро-
лю за визначенням місця розташування вогнів, 
що відмовили, як засобів забезпечення їх надій-
ності є неефективним навіть в умовах експлуата-
ційних мінімумів аеродрому І, ІІ категорій, оскі-
льки майже не впливає на рівень безпеки польо-
тів на етапі візуального пілотування.  
2. Ефективним засобом підвищення надійнос-
ті ССА, що перебувають в експлуатації, і сучас-
них ССА є засоби автоматичного контролю ста-
ну вогнів з індикацією тільки кількості непраце-
здатних вогнів у кабельній лінії і системою імо-
вірнісної констатації відмови підсистеми за то-
пологічною ознакою. Для таких ССА мають бути 
розроблені і впроваджені спеціальні недорогі 
системи автоматизованого контролю технічного 
стану світлосигнальних вогнів, адаптовані до 
обладнання, що вже перебуває в експлуатації. 
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